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DESCRIPCIÓN: Se realiza la evaluación y diagnóstico a la planta de tratramiento 

de aguas residuales domésticas del casco urbano del municipio de Guasca 
Cundinamarca con base a la resolución 0330 de 2017 para la evaluación del 
diseño de la planta y la resolución 0631 de 2015 para la evaluacion del vertimiento 
de agua residual una ves tratada en el Rio Siecha. 
 
METODOLOGÍA: El presente proyecto se realiza bajo una metodología de 

investigación explorativa. 
 
PALABRAS CLAVE: AGUA RESIDUAL, AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA, 
ANAEROBIO, CUERPO DE AGUA, DBO5 Y DQO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se analizó la información suministrada por parte de la empresa ECOSIECHA, la 
cual contiene planos y resultados de los análisis de control calidad realizados al 
agua tratada. Es necesario recopilar más información respecto a la no 
construcción del filtro percolador y el sedimentador que en el momento de 
diseñarse, se había planteado. 
 
En cuanto a los parámetros de diseño implementados para la PTAR de Guasca, 
se confirmaron las dimensiones de estos elementos con las recomendaciones 
indicadas en la resolución 0330 de 2017 la cual indica los parámetros mínimos de 
diseño. 
 
Con respecto a los ensayos obtenidos en laboratorio, se evidencia que se 
sobrepasan los límites permitidos por la resolución 0631 de 2015, y se concluye 
que la razón principal de la obtención de esos parámetros tan elevados los análisis 
de control calidad se deben a que la PTAR, aún debe terminar su proceso 
constructivo el que incluye el filtro percolador y el sedimentador, con lo que la 
calidad de agua vertida mejoraría en gran proporción. 
 
En términos generales la parte de la PTAR que se encuentra construida y en 
funcionamiento, no presenta daños o inconvenientes durante su proceso, pero es 
de gran importancia realizar la construcción de los elementos faltantes para 
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garantizar un adecuado tratamiento al agua residual y así minimizar el impacto 
ambiental en el río Siecha. 
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